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В связи с непрерывным возрастанием потребления электрической 
энергии в условиях постоянного роста цен на энергоносители в 
настоящее время все большее внимание уделяется вводу в 
эксплуатацию новых генерирующих мощностей с применением 
энергосберегающих, а также более эффективных, относительно 
традиционных, технологий.  
Объединение теплоутилизационным контуром турбодетандерной 
установки с газотурбинным двигателем электростанции позволит 
обеспечить производство электроэнергии этим комплексом с КПД от 
65 до 75 %.  
В существующих на крупных ГРС (к которым относится и 
рассматриваемая) подогревателях типа ПТПГ-30 подогрев газа может 
быть осуществлен ориентировочно до 65°С, что не обеспечит 
использование полного перепада давления газа на ГРС и приведет к 
снижению величины вырабатываемой турбодетандерами мощности.  
Кроме того, из-за относительно невысокого уровня КПД 
неизбежны потери тепла с уходящими в атмосферу продуктами 
сгорания.  
Создание комплекса, состоящего из объединенных 
теплоутилизационным контуром двух энергосберегающих 
турбодетандерных агрегатов и газотурбинной электростанции 
позволит обеспечить ввод на рассматриваемой ГРС генерирующей 
мощности в 14 МВт с КПД более 65 %.  
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 Метою дослідження є оцінка енергетичної ефективності 
систем енергозабезпечення (СЕ) з когенераційно-теплонасосними 
установками (КТНУ) та паливними котлами (ПК), визначення 
ефективних режимів роботи СЕ з урахуванням комплексного впливу 
